
令和８年１０月１９日

長浜水道企業団

回 答 書

先日公告しました、「高月木之本統合に伴う導送水管布設工事」について、下記のとおり質問がありましたので回答します。

質 問 回 答

１ 設計書 第４号明細表の１ ご質問について、本来、φ２５０として計上すべきところ、

メカ形キャップＫ形φ２００となっているが、φ２５０ではない φ２００で計上しています。当該計上については、契約後、適

か。積算上はφ２００で試算すればいいか。 正な設計内容に基づき設計変更の対象として取り扱います。

２ 設計書 第４号明細表の１ ご質問について、本来、（ＧＦ１０Ｋ）として計上すべきとこ

ダクタイル鋳鉄管ＧＸ型フランジ付Ｔ字管φ２５０×φ７５（Ｇ ろ、（ＧＦ７．５Ｋ）で計上しています。当該計上については、

Ｆ７．５Ｋ）となっているが、１０Ｋではないか。積算上は７． 契約後、適正な設計内容に基づき設計変更の対象として取り扱

５Ｋで試算すればいいか。 います。


